
GABINET EKG
019
11,72 m2

SALA OBSRWACYJNA
008
34,88 m2

ŁAZIENKA
009
4,15 m2

DYŻURKA PIELĘGNIAREK
007
15,84 m2

ŁAZIENKA
006
2,85 m2

SALA OBSRWACYJNA
005
23,10 m2

POKÓJ LEKARZY
004
16,64 m2

ŁAZIENKA PRZYJ.
027
7,71 m2

POCZEKALNIA
029
7,27 m2

IZBA PRZYJ.LAR.
028
13,87 m2

KORYTARZ
002c
18,11 m2

GAB.ZABIEGOWY
028a
15,47 m2

POKÓJ BADAŃ
040
16,28 m2

POKÓJ BADAŃ
041
15,76 m2

STEROWNIA
044
2,98 m2

GABINET RTG
043
23,53 m2

KORYTARZ
042
10,77 m2

KLATKA SCHODOWA
001
14,58 m2

ŁAZIENKA PERS.
031
2,57 m2

KORYTARZ
015
2,52 m2

MAG. BIEL
011
1,15 m2

ŁAZIENKA PACJENTÓW
010
8,09 m2

KORYTARZ
002a
19,82 m2

WC PERS.
012
2,84 m2

BRUDOWNIK
013
4,98 m2

POK. LEK. DYŻ.
015a
8,69 m2

MAGAZYN
035
6,82 m2

WC PACJENTÓW
036
3,05 m2

POK. SOCJALNY
037
11,15 m2

POCZEKALNIA
039
13,80 m2

POM. PORZ.
051
2,05 m2

ROZDZ. ELEKTR.
054
7,22 m2

POCZEKALNIA
034
23,68 m2

WC (K)
050
3,91 m2

WC (M)
052
3,89 m2

POM. POMP PRÓŻ.
053
15,78 m2

ROZDZ.ELEKTR.
014
9,13 m2

MAGAZYN
014a
3,31 m2

KORYTARZ
003
39,59 m2

POM. DYSTRYB.
038
7,65 m2

ŁAZIENKA PRZYJ.
025
2,66 m2

IZBA PRZYJĘĆ KARDIOLOGICZNA
020
13,70 m2

WJAZD CHORYCH Z KARETKI
021
20,51 m2

POM. PRO MORTE
022
6,47 m2

KORYTARZ
002b
33,41 m2

KORYTARZ
032
6,55 m2

MAGAZYN
032a
6,04 m2

MAGAZYN
033
34,56 m2

P.DYSTR.
055
2,52 m2

WIATROŁAP
026
4,76 m2

HOL WEJŚCIOWY
023
29,73 m2

REJESTRACJA
024
11,36 m2
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UWAGA:
KORYTA STALOWE INSTALACJI TELETECHNICZNEJ, SZAFY STALOWE PUNKTčW
DYSTRYBUCYJNYCH GPD I PPD,  MUSZł ZOSTAĹ POĞłCZONE ZE SOBł ORAZ LISTWł
POĞłCZEő WYRčWNAWCZYCH Z ZACHOWANIEM CIłGĞOśCI ELEKRYCZNEJ.
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DOPROWADZIĹ Z CENTRALI TELEFONICZNEJ SZPITALA DO GPD
KABEL TELEFONICZNY ZIEMNY XzTKMXpw 50x4x0,5
ZAKOőCZYĹ W GPD NA 2 SZT. PANELI: . 50xRJ45 KAT. 3.

ISTNIEJłCE OKABLOWANIE (UTP Z PARTERU I OTOLARYNGOLOGII ORAZ śWIATĞOWčD
JEDNOMODOWY 6J) DOPROWADZIĹ DO GPD.
OKABLOWANIE Z PRZYZIEMIA, 1 PIŇTRA, 2 PIŇTRA: DO LIKWIDACJI.
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3xks 200

kn
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UWAGA:
gdzie oznakowano jako obok:

Wykonaĺ dwa osobne ciŃgi koryt stalowych, zamontowanych jedno nad drugim. Z dostňpem do kabli na obu korytach.
- koryto 200mm - instalacja strukturalna og·lna
- koryto 100mm - instalacja strukturalna wydzielona + instalacja szkieletowa.

Pion kablowy wykonaĺ przez wszystkie kondygnacje o przekroju "w Ŝwietle 300x200mm":
Zamocowaĺ dwa koryta stalowe 200mm po obu stronach pionu. UmoŨliwiĺ dostanie siň do pionu pracownikom obsğugi
technicznej przez otwory rewizyjne w suficie podwieszonym, oraz przez Ŝcianň obudowy pionu (przy posadzce).
Przewody mocowaĺ do koryt za pomocŃ taŜm "rzepwych" PCW. Tworzyĺ wiŃzki kablowe po 24 kable w wiŃzce. KaŨdŃ
wiŃzkň mocowaĺ osobno.

ks200+ks200


