
PRZEBIERALNIA
349
7,67 m2

PRACOWNIA ELEKTROTERAPII
351
34,16 m2

KORYTARZ
352
17,81 m2

DYŻURKA
333
15,53 m2

STEROWNIA
361
8,87 m2

KORYTARZ
360
4,02 m2

POM.TECH.
326
1,89 m2

KLATKA SCHODOWA
301
23,68 m2

KORYTARZ
302a
48,48 m2

ŁAZIENKA
325
3,78 m2

MAGAZYN
320
5,18 m2

SALA CHORYCH
324
17,59 m2

KORYTARZ
302c
16,63 m2

PRACOWNIA HEMODYNAMIKI
357
48,08 m2

POKÓJ SOCJALNY
363
6,79 m2

GABINET UKG
344
13,47 m2

POKÓJ LEKARZY
346
17,90 m2

POKÓJ LEKARZY
347
17,66 m2

SCHODY
334
2,04 m2

MAGAZYN
336
3,09 m2

POKÓJ LEKARZA DYŻUR.
342
9,03 m2

GABINET ZABIEGOWY
337
15,35 m2

KORYTARZ
341
2,08 m2

PRACOWNIA BADAŃ EPS I ABLACJI POKÓJ BADAŃ
338
14,56 m2

PUNKT PIELĘGNIARSKI
332
6,33 m2

SALA CHORYCH
330
11,18 m2

MYCIE LEK+STEROWNIA
350
7,65 m2

WC
364
1,44 m2

ŚLUZA
348
1,72 m2

POKÓJ DZIENNEGO POBYTU
345
14,35 m2

KORYTARZ
362
2,97 m2

POKÓJ PIEL. ODDZIAŁ.
339
8,99 m2

MYCIE LEKARZY
356
12,04 m2

MAGAZYN
327
5,96 m2

SALA CHORYCH
328
22,39 m2

ŁAZIENKA
329
3,63 m2

ŁAZIENKA
331
2,86 m2

PRZEBIERALNIA
365
8,55 m2

ŁAZIENKA
322
3,23 m2

ŁAZIENKA
304
3,26 m2

SALA CHORYCH
303
17,72 m2

SALA CHORYCH
305
19,45 m2

POM. PORZ.
307
2,03 m2

ŁAZIENKA
306
3,68 m2

ŁAZIENKA
309
3,39 m2

SALA CHORYCH
308
19,76 m2

SALA CHORYCH
310
23,18 m2

PRZYGOTOWANIE PACJENTA
355
22,71 m2

SALA CHORYCH
312
16,11 m2

ŁAZIENKA
311
3,17 m2

ŁAZIENKA
313
5,20 m2

ŁAZIENKA
314
8,79 m2

SALA CHORYCH
315
19,71 m2

ŁAZIENKA
316
3,21 m2

ŁAZIENKA
318
3,34 m2

SALA CHORYCH
317
23,46 m2

BRUDOWNIK
319
5,34 m2

WC ODWIEDZ.
340
2,86 m2

ŁAZIENKA
343
2,59 m2

SALA CHORYCH
321
23,78 m2

KORYTARZ
302b
33,14 m2

MAGAZYN
323
1,21 m2

POM. TECH.
358
15,31 m2

KUCHENKA
335
13,37 m2

STEROWNIA
354
10,06 m2

WSTĘPNE MYCIE
353
9,00 m2
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SAMODZIELNY PUBLICZNY
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PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU „D”
PO ODDZIALE CHIRURGII SP WSZ W SZCZECINIE

NA POTRZEBY ODDZIAŁÓW KARDIOLOGII
WRAZ Z NADBUDOWĄ ŁĄCZNIKA

I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
WOKÓŁ BUDYNKU

mgr inŨ Ilona Piszczek

mgr inŨ W. Spychalski

nr upr. 94/Sz/89

nr upr. 86/Sz/78

techn. el. Maciej Wr·blewski

ELEKTRYCZNA

:

ĺ dwa osobne ciŃgi koryt stalowych, zamontowanych jedno nad drugim. Z dostňpem do kabli na obu korytach.
- koryto 200mm - instalacja strukturalna og·lna
- koryto 100mm - instalacja strukturalna wydzielona + instalacja szkieletowa.

Pion kablowy wykonaĺ przez wszystkie kondygnacje o przekroju "w Ŝwietle 300x200mm":
Zamocowaĺ dwa koryta stalowe 200mm po obu stronach pionu. UmoŨliwiĺ dostanie siň do pionu pracownikom obsğugi
technicznej przez otwory rewizyjne w suficie podwieszonym, oraz przez Ŝcianň obudowy pionu (przy posadzce).
Przewody mocowaĺ do koryt za pomocŃ taŜm "rzepwych" PCW. Tworzyĺ wiŃzki kablowe po 24 kable w wiŃzce. KaŨdŃ
wiŃzkň mocowaĺ osobno.


